Mmtstero dell ’Interno
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visto ['art. 4 del DPR 151 del 01.08.2011, I'art. 16 del D.Lgs. 139 dell’08.03.2006, il D.M. 04.05.1998,
SI RILASCIA A:
NEW DOCKS SRL

Pratica N. 332906

I1 presente Certificato di prevenzione incendi con validita dal 10.02.2013 per
l'attivita 1individuata al punto 34.2.C dell’elenco allegato al DPR 151 del
01.08.2011, relativo a: Depositi di carta, cartoni e simili, quantita > 50.000 kg

34.1.B Depositi di carta, cartoni e simili, quantita da 5.000 a 50.000 kg

44.2.C Depositi di materie plastiche, con quantitativi in massa oltre 50.000 kg
70.2.C Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mqg
36.1.B Depositi di legnami, carbone, sughero e affini, g.ta da 5.000 a 500.000 kg
44.2.C Depositi di materie plastiche, con quantitativi in massa oltre 50.000 kg
70.2.C Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mg

Sita nel Comune di NERVIANO, VIA DEI BOSCHI 39

Impianti o apparecchiature pericolose: ' Sgézzrrgrggztgbfim Viglh def l'_"uoco del
KG. 159.000 DI CARTA/CARTONE (FABBRICATO A) co e della Difesa Civile
KG. 11.500 DI CARTA/CARTONE (FABBRICATO B) REG com-mi

KG. 219.200 DI BANCALI IN LEGNO (FABBRICATO A) ISTRO UFFICIALE - USCITA

KG. 45.000 DI BANCALI IN LEGNO (FABBRICATO B) Prot. n. 0038596 del 101012013

KG. 1.800.000 DI MATERTE PLASTICHE (FABBRICATO A) 032101.01.05.03. Insediamenti industrali

KG. 100.000 DI MATERIE PLASTICHE (FABBRICATO B)
KG. 100.000 DI MEMBRANE BITUMINOSE (FABBRICATO B)

Sostanze che presentano pericolo d’incendio o scoppio:
VEDI VOCE IMPIANTI

Limitazioni e prescrizioni di esercizio:
Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:

50 ESTINTORI
1 ATTACCO PER AUTOPOMPA - FABBRICATO A

2 IDRANTE/I COLONNA DIAMETRO 70 MM. - FABBRICATO A
25 IDRANTE/I CASSETTA DIAMETRO 45 MM. - FABBRICATO A
1 ATTACCO PER AUTOPOMPA - FABBRICATO B

19 IDRANTE/I CASSETTA DIAMETRO 45 MM. - FABBRICATO B

5 ATTACCO PER AUTOPOMPA - A SERVIZIO DI ENTRAMBI I FABBRICATI

1 IMPIANTO AUTOMATICO FISSO ACQUA - A SERVIZIO DI ENTRAMBI I FABBRICATI
1 DEPOSITO ACQUA OLTRE 100 MC. - MC. 300

1 DEPOSITO ACQUA FINO A 100 MC. - MC. 72

Il titolare dell’attivitd ha I’obbligo di produrre, con le scadenze previste dall’art. 5 del DPR 151/2011, Pattestazione di rinnovo periodico di conformita

antincendio, nonch)é' di ottemperare alle VIgentl norme di sicurezza antincendig &5 corretta gestione e di manutenzione, ed ove applicabili, al D.M.
wo

I1 Fun21o arifo éLtruttore
TOMMAS I LENA/te mﬂ @” A
{

EES
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Rif. Pratica VV.F. n.

332906

DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO
(art. 4 comma 7 del Decreto del Ministero dell’Interno 7-8-2012)

11 sottoscritto

| INGEGNERE | HOXHAJ | ERMIRA |
Titolo professionale Cognome Nome
iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio | MILANO | n. iscrizione | 26332 |
provincia
con ufficio in | VIA DOLOMITI | 1 |
indirizzo n. civico
[20127 [ MILANO MI | 320/8731205 |
c.a.p. comune provincia lelefono
’ miraoxa@alice.it ermira.hoxhaj@ingpec.eu ‘
indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06,
nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti,
in relazione alle opere che hanno come oggetto lavori di modifica:

presso ’attivita sita in | VIA DEI BOSCHI | 39  |20014 [
indirizzo n. civico c.ap.
! NERVIANO | MT | 0331/415537 |
comune provincia telefono
Le attivitd oggetto della modifica sono individuate ‘ai n./sotto classe/ cat.: 12.3.C
VISTA

- la documentazione tecnica allegata alla/e SCIA sotto riportata/e;
- relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli interventi di modifica;
- altro: (specificare) ;

DICHIARA

CHE GLI INTERVENTI DI MODIFICA ALLA/E ATTIVITA’ SOPRAINDICATA/E NON
COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO
DELL’ATTIVITA’, RISPETTO:

il PROGETTO
APPROVATO IM
DATA 23 /08/2014

Data presentazione

i |

alla/e precedente/i SCIA>

Data presentazione

20{/ 0 Gp{, 2018

Firma

Enna Zow/j/r

1 Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell’elenco contenuto nell’ Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al D,M
7-8-2012.
certificato di prevenzione incendi per le attivita di cui all’art.11, commi 5 € 6, del DPR 01/08/2011 n.151. Puo essere indicata, in alternativa, I’ultima attestazione di rinnovo
periodico presentata,
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a) Scheda sintetica della valutazione di non aggravio del rischio incendio.
(Inserire descrizione sintetica dell’analisi che ha condotto al giudizio di assenza di aggravio delle preesistenti condizioni di rischio incendio)

Facendo riferimento a quanto riportato nella relazione tecnica allegata al
progetto approvato in

data 23/09/2014, inerente la formazione di un deposito di liquidi infiammabili
all’interno del

Fabbricato identificato con la lettera A, il quantitativo massimo dei suddetti
liquidi che saranno

probabilmente stoccati, passera da 80 mc. a 150 mc. in quanto prendendo in
considerazione il D.M.

31/07/1934 si pud affermare che:

considerando che i nuovi liquidi che saranno posizionati nel nuovo deposito
rientrano sempre nella

Categoria B ( liquidi con punto di infiammabilita da 21°C a 65°C ), 1l’equivalenza
della totalita del

liquido stoccato con la benzina & di 1/10, di consegqguenza per rimanere nella
attuale Classe 7, 1l

quantitativo massimo stoccabile, & di 150 mc. che equivale a 15 mc. di benzina.

L’eventuale documentazione, di seguito indicata, a supporto della presente dichiarazione & consegnata al titolare dell’attivita e fa parte
del fascicolo presente presso I’indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attivita.

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE

n° l 1 | DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA
Indicare n° documenti (specificare tipologia documenti)

g v | l
Indicare n® documenti (specificare tipologia documenti)

Firma

G %@W\j/ '

20/06 [2014
/ |):,£




Rif. Pratica VV.F. n. Spazio per protocolio

= SV

Sigla del responsabile dell’attivita

332906
AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
MILANO
Provincia

ATTESTAZIONE Di RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO
(art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto | VENTURA | FRANCO |
Cognome Nome
domiciliato in | VIC. DI FURATO | 23/25 |20010 | CASOREZZO |
indirizzo n, civico c.a.p comune
[ur  |o0331/415537 | cr|v|w|r|r|n|c|a]s|c]o|7]r][2]0]5]| U |
provincia telefono codice fiscale della persona fisica
nella sua qualita di I AMMINISTRATORE UNTICO ’
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)
della | NEW DOCKS S.r.l. |
ragione sociale ditta, impresa, ente, sotietd, associazione, etc
consedein | VIA DEI BOSCHI | 39 20014 |
indirizzo n. civico c.ap.
| NERVIANO [M | 0331/415537 N
comune provincia telefono
| / amministrazione@newdocks.it ‘

indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

responsabile dell’attivita sotto specificata,
consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 ¢ 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di

dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

> I’ assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato,

il RINNOVO CPI DEL 40/)5/2013
SCANENZA 10/09/2018

Data presentazione
i I
Data presentazione

it |

Data presentazione
it |

Data presentazione

con la/e SCIA' presentate

relative e/o ricomprese all’attivita principale di: ‘

lipo di attivita (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sitain | VIA DEI BOSCHI | 39 | 20014
Indirizzo . givico c.a.p.
| NERVIANO [MI |  0331/415537
Comune provincia telefono
individuata “al n./sotto classe/ cat. |34.2.C ¢ comprendente anche le attivita di cui ai
nn./sottoclasse/cat : | 34.1.B 36.1.B | 44.2.C | 70.2.C ]

> di avere assolto gli obblighi gestionali connessi con I’esercizio dell’attivita previsti dalla normativa vigente, nonché di
aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio
disciplinanti I’attivita medesima;

» di aver adempiuto I’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti
ai fini della sicurezza antincendi, ¢ le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di aver effettuato le verifiche di
controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti
norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore.

X Allega « Asseverazione™, a firma di professionista antincendio;

26 610, 2018

1 — certificato di prevenzione incendi per le attivita di cui all’art.] I, commi 5 ¢ 6, del DPR 01/08/2011 n.151. Puo essere indicata, in alternativa, |’ultima attestazione di rinnovo

periodico presentata.
2- Riportare il numero ¢ la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell’clenco contenuto nell’Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al

Decreto del Ministro dell’Interno  del 7-8-2012
3- Asseverazione di cui all’art, 5 del Decreto del Ministro dell’Interno del 7.8.2012.



[ Non allega “ Asseverazione®, a firma di professionista antincendio, in quanto non sono presenti impianti finalizzati alla
protezione attiva antincendi né prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione
finalizzati ad assicurare la prescritta caratteristica di resistenza al fuoco;

] Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all’art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell’Interno
del 7.8.2012:

(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)

(specificare numero ¢ tipologia dei documenti allegati)
(barrare con [X] il riquadro di interesse)

Attestato di versamento® n. ' ‘ del [ | intestato alla
S Tesoreria Provinciale dello Stato di | MILANO | ai sensi del DLgs 139/2006
«
E & |peruntotale di [ € 1000, 00 | cosi distinte:
2 'S
2 5
S § |ativitin [34 [1.8 | |& 50,00 |
Il Sottocl./ categoria ®
= S E.3
S |ativian. |34 [2.c | | € 150,00 |
S Sottocl./ categoria
g 2 |attivitan. |36 [1.B | |€ 100,00 |
E‘ “E" Sottocl / categoria
S § |attivitan. |44 |2.c x 2 aTTIVITA | |€ 300,00 |
= § Sottocl./ categoria
& |attivitin, [70 |2.c x 2 ATTIVITA" | [€ 400,00 [
zZ Sottocl./ categoria
attivita n. | [ f € |
Sottocl./ categoria
Ulteriore indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:
] Cognome ‘ | | Nome [
} indin'lz.zo n. civico c.a.p. ‘ comune Provincia
telefono indirizzo di posta elettronica WE?J.U i posta elettronica certificata
21/06/2079 )
atn

J \' Firma “"
N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione dell'attestazione di rinnovo periodico. In alternativa,

['attestazione di rinnovo periodico, debitamente soltoscritta dal richiedente, puo essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in
tali casi, all'attestazione di rinnovo periodico deve essere allegata fotocapia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).

Spazio riservato al delegante
Il sottoscritto, per il ritiro dell’attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Attestazione, delega il/la sig.
INGEGNERE I HOXHAJ ERMIRA !
Titelo professionale cognome nome
domiciliato in [ VIA DOLOMITI [
vitl - plaeen
[ 1 | 20127 | MILANO |
n_civico ca.p COmung
[ MI | 320/8731205 |
provinciy tefefl
21/06 [zo1¢ \ f\.., ] 11)/
7 m ¥ d}u\m ——

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In altetwaf{va, la richiesta puo essere presentata da altra
persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocapia del documento di riconoscimento del richiedente

(D.P.R. 445/2000).

4 - In caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 9-5-2007, per la definizione dell’importo, si applica

l’art 6 , comma 4, dello stesso decreto.
5 - Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell’elenco contenuto nell’ Allegato [ del DPR

01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 7-8-2012



Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto
addetto incaricato con qualifica di sindata__ / /  amezzo documento
n. tilasciato indata _ /  / da

ho proceduto all’accertamento dell’identita personale del sig.

che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data _ / / Firma

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

mcrwun : } /@
Al sensi dell’art.5 del DPR 151/2011, io sottoscritto H‘\ Vs A~ Vi

addetto incaricato con qualifica di rllascw ricevuta dell'avvenuto deposito dell’ alwerulnng'ﬂ/ i rinnovo periodico.

II Comando Provinciale potra effettuare i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si rammenta che le verifiche e la manutenzione di Implanil dlSpOSIthl attrezzature e di altre misure di sicurefza antincendio adottate nell'attivita,
debbono essere effettuati in conformita alle xslmz,l%jrh dl us_' e’.‘manutcﬂzmnc previste ed alle disposizioni w% licabili

Data l/ &Mzma Firma e




Ministeroell 'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCQO - MILANO

"In adversissecuri”

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

visto I'art. 16 del D. Lgs. n. 139 dell’§ marzo 2006,ii DPR n. 151 del 01.08.2011, il DM 07.08.2012,

ST RILASCIA A:

Fascicolo n. 332906
NEW DOCKS srl

Il presente Certificato di prevenzione incendi per I’attivita sita nel comune di Nerviane, via dei
Boschi 39, individuata al punto 12 C dell’elenco allegato al DPR 151/11 relativo nello specifico a:

Punto 12 C: Deposito di liquidi inflammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di
qualsiasi derivazione per capacitd geometrica complessiva superiore a 50 mc

comprendente anche le seguenti ulteriori attivita:

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d’incendio:

Sostanze pericolose:
mc 80 di Liquidi Infiammabili di Cat. B contenuti in fusti / cisternette
4000 kg di pallets in legno

Limitazioni, divieti e condizioni d’esercizio:

Sistemi, presidi e impianti antincendio:
= Rete idrica antincendio interna Idranti UNI 45

1l responsabi 2
Dott. Ing. Tm@ 8 s TN
BELS IL COMANDA‘éNTEPRGVINCIALE

Dott. Ing. C} Aﬂﬁi‘pPPlo

..";(‘.v
.

Milano, 11 21-01-19

1

1 titolare dell’attivita ha I’obbligo di produrre, ogni 5 anni, 2 decorrere dalla data di presentazione della segnalazione certificata
di inizio attivita, I’attestazione di rinnovo periodico di conformita antincendio ai sensi dell’art. 5 del DPR 151/11; per le attivita di
cui ai numeri 6, 7. 8, 64, 71, 72 ¢ 77 del DPR 151/11. la cadenza quinquennale ¢ elevata a dieci anni.

Tnoltre, si rammenta I’obbligo di ottemperare alle vigenti norme di sicurezza antincendio, di corretta gestione e di manutenzione, ¢
ove applicabili, al DM 10/03/98, al D.Lgs. 81/08, e all’art. 6 del DPR 151/11




